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Opinnäytetyön toimeksiantajana oli ProSolve Oy, jonka tuottaa erilaisia konesuunnittelu-, 
kiinteistö- ja 3D-skannauspalveluita.  
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä ohjelma Siemens s7-1200 ohjelmoitavalle logiikalle, 
jolla ohjataan omakotitalon ilmanvaihtoa automaattisesti. Ohjelmalla on tarkoitus ohjata 
ilmanvaihdon päätelaitteita sekä ilmanvaihtokoneen nopeutta talossa olevien hiilidioksidi- 
ja kosteusmittausten perusteella. 
 
Ohjattavia päätelaitteita tulee olemaan kahdeksan kappaletta ja niistä muodostetaan neljä 
ryhmää. Jokaisella ryhmällä vastataan yhden tilan ilmanvaihdon muuttamisesta. Ilmanvaih-
toa kohdentaminen tehdään kohdetilan venttiilejä avaamalla ja sulkemalla venttiilejä muista 
tiloista. Venttiilien avaaminen tehdään porrastetusti. 
 
Ilmanvaihtokoneen nopeutta muutetaan tarpeen mukaan. Ilmanvaihtokoneen nopeutta 
nostetaan, jos pelkkä ilmavirtojen kohdentaminen ei riitä. Koneen tehoa lasketaan, jos 
asukkaat eivät ole paikalla tai jos ilmanvaihtoa voidaan laskea. 
 
Valmiilla ohjelmalla saadaan omakotitaloon ilmanvaihto, joka säätyy tarpeen mukaan. Te-
hokkaamman ilmanvaihdon luomiseksi ei tarvitse välttämättä lisätä ilmanvaihtokoneen 
nopeutta. Kun ilmanvaihtoa ohjataan tarpeen mukaan, säästetään energiaa. Ilmanvaihtoko-
neen energiankulutus vähenee eikä lämmitettyä ilmaa hukata tarpeettomasti ulkoilmaan. 
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Automaattinen ilmanvaihto, ilmanvaihdon kohdentaminen, ilmanvaihtojärjestelmä, kiinteis-
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The thesis was assigned by ProSolve Oy. ProSolve provides services in machine design, real estate 
and 3D-scanning. 
 
The purpose of the thesis was to create a program for Siemen’s S7-1200 programmable logic which 
controls the ventilation of detached house automatically. The program controls valves and the 
speed of ventilation unit on the basis of carbon dioxide and humidity measurements. 
 
There will be eight controllable valves and they are divided in four groups. Ventilation in one area is 
controlled by one group. Air is guided in to the target area by opening valves in the target area and 
closing all the other valves. The valves are opened step by step. 
 
Speed of the ventilation unit is controlled according to the circumstances. If measurements indicate 
that ventilation is insufficient after repositioning of valves the speed of ventilation unit is raised. 
Speed is reduced if the occupants are not in the building or if ventilation could be reduced. 
 
The program controls ventilation in the detached house by need. Necessarily the speed of the venti-
lation unit does not have to be increased to reach more efficient ventilation. When the ventilation is 
controlled by need energy is saved. The ventilation unit’s energy consumption is decreased and the 
heated air is not ventilated to outdoors for nothing. 
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1.1 Työn tilaaja 
Toimeksiantajana työlle oli ProSolve Oy. Yritys on perustettu 2004 ja sen toimipisteet 
ovat Jyväskylässä ja Kotkassa, joista Jyväskylä on päätoimipaikka. Henkilöstömäärä 
on noin 30. Yritys tarjoaa erilaisia asiantuntija-, suunnittelu-, mittaus-, skannaus- ja 
mallinnuspalveluita. (ProSolve n.d) 
Yritys jakautuu kolmeen osaan toimialojen mukaan 
- ProLine – konesuunnittelupalvelut 
- ProKipa – kiinteistöpalvelut 
- ProDigit – 3D-skannauspalvelut 
 
1.2 Työn lähtökohdat ja tavoitteet 
Sisäilmaongelmat ovat olleet nykyään paljon esillä. Kuitenkin ilmanvaihdon tehosta-
misesta aiheutuu kuluja, jotka haluttaisiin pitää mahdollisimman pieninä. Varsinkin 
koneellisessa ilmanvaihdossa pelkkä ilmanvaihtokoneen tehon nostaminen aiheuttaa 
turhia kuluja, koska kaikkien tilojen ilmanvaihtoa ei välttämättä tarvitse tehostaa. 
Ilmanvaihdon tarpeenmukainen lisääminen ja kohdentaminen vähentäisivät näitä 
kustannuksia. Ilman vaihtuvuutta tietyssä tilassa voitaisiin tehostaa kohdentamalla 
ilmanvaihtoa. Ilmanvaihtokoneen tehoa ei tarvitsisi nostaa, jos tarvittavan ilman 
saamiseksi vähennetään sen menoa tyhjiin tiloihin ja ohjataan se menemään tiloihin, 
joissa ilmanvaihtoa pitää tehostaa. Esimerkiksi toimistotiloissa ohjataan enemmän 
ilmaa niihin tiloihin, joissa työskennellään, vähentämällä ilman menoa tiloihin, joissa 
ei työskennellä. 
Opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä omakotitaloon automaattinen ilmanvaihto, 
joka säätyy talossa olevien lämpötilan, hiilidioksidin määrän ja kosteuden mittausten 




tehoa voidaan ohjata ohjelmoitavalla logiikalla. Ilmanvaihtokanavien päätelaitteista 
osa vaihdetaan ohjattaviksi, jotta niiden avautumista ja sulkeutumista voidaan sää-
tää. Ilmanvaihdon tehostaminen tietyssä huoneessa tehdään pääsääntöisesti koh-
dentamalla, mutta tarvittaessa myös ilmanvaihtokonetta ohjaamalla.  
Tavoitteena on saada talon ilmanvaihto kokonaan automaattiseksi, siten että asuk-
kaan ei tarvitse sitä itse ohjata. Kun ilmanvaihtokoneen nopeutta muutetaan manu-
aalisesti, saattaa se unohtua asetetulle nopeudelle pitkäksikin aikaa. Esimerkiksi jos 
halutaan laskea ilmanvaihdon tehoa lomamatkan ajaksi, ei sitä välttämättä muisteta 
laittaa taas oikealle teholle, kun palataan kotiin. Ilmanvaihdon kohdentamisella saa-
daan aikaan myös energiansäästöä, koska aina ei tarvitse nostaa ilmanvaihtokoneen 
tehoa riittävän ilman vaihtuvuuden saamiseksi. 
 
2 SISÄILMA 
Ihminen hengittää vuorokaudessa noin 15 000 litraa ilmaa ja tästä merkittävä osa on 
sisäilmaa, koska nykyään sisätiloissa oleskellaan lähes 90 % ajasta. Tästä syystä si-
säilman laatu vaikuttaa merkittävästi ihmisen hyvinvointiin. Sisäilma vaikuttaa ter-
veyden lisäksi myös työtehoon ja viihtyvyyteen. (Sisäilmaopas 2011, 3.) 
Huonolle sisäilmalle altistuminen voi aiheuttaa terveyshaittoja. Näistä merkittävim-
mät ovat erilaiset hengitystie- ja silmäoireet. Aluksi oireet ilmentyvät vain silloin, kun 
altistuu huonolle sisäilmalle, mutta myöhemmin ihminen voi herkistyä niin, että oi-
reita tulee muistakin rakennuksista tai jopa hajusteista. Terveyshaittojen syinä voivat 
olla rakennuksessa oleva home, bakteerit tai kosteus. Monesti sisäilmasta tulevien 
oireiden syyksi mainitaankin juuri ne. Kuitenkin oireet voivat johtua riittämättömästä 
ilmanvaihdosta tai erilaisista ilman epäpuhtauksista. Jokaisessa rakennuksessa, jossa 
ihmiset oireilevat ei välttämättä ole hometta, bakteereja tai kosteutta. (Sisäilmaopas 
2011, 3-4.) 
Huonon sisäilman vaikutukset ovat yksilöllisiä. Samat olosuhteet eivät aiheuta kaikis-




maongelmille, kuin muut ihmiset. Herkistyneet ihmiset voivat saada oireita, vaikka 
epäpuhtauksien pitoisuudet ovat alle ohjearvojen. Tästä syystä viihtyvyyden kannalta 
olisi hyvä, että sisäilman laatua voitaisiin säätää tarpeen mukaan. Toiset sietävät 
huonoa sisäilmaa muiden olosuhteiden ollessa hyvät. Työpaikan huonoa sisäilmaa 
siedetään paremmin palkan ja työilmapiirin ollessa kunnossa. Tämä voi aiheuttaa 
sen, että sisäilmaongelmaan ei puututa ja työtekijöiden terveys kärsii. Useimmiten 
epäpuhtaudet aistitaan tuntemuksien tai hajujen perusteella, mutta terveydelle hai-
tallinen pitoisuus voi ylittyä ennen kuin ihminen sen aistii. Joitakin epäpuhtauksia 
ihminen ei havaitse lainkaan.  Tästä syystä sisäilman laatua olisi hyvä valvoa ihmisten 
aistien lisäksi antureilla. (Seppänen & Seppänen 1996, 11–13) 
Lahtisen, Lappalaisen ja Reijulan mukaan huonosta sisäilmasta aiheutuvat kulut ovat 
arviolta 1 – 1,5 mrd. euroa vuosittain. Kulut aiheutuvat tutkimuksista, sairauspoissa-
oloista, hoidosta, lääkityksestä sekä alentuneesta tai menetetystä työkyvystä. Kului-
hin voi sisältyä jopa kuolemaan johtavia sairauksia. Sisäilmaongelmat rasittavat ih-
misten lisäksi siis myös kansantaloutta merkittävästi. Näiden aiemmin mainittujen 
kuluerien vähentämiseksi ja ihmisten terveyden parantamiseksi joudutaan useita 
rakennuksia korjaamaan ja niiden ilmanvaihtojärjestelmät voidaan joutua uusimaan. 
(Lahtinen, Lappalainen & Reijula 2005, 6-7.) 
 
2.1 Sisäilman tekijöitä 
 
2.1.1 Kaasumaiset yhdisteet 
Hajuton sisäilma koetaan monesti puhtaammaksi ja on täten osa hyvää sisäilmaa. 
Sisäilman hajun lähde voi olla rakenteissa, rakennus- tai sisustusmateriaaleissa, ihmi-
sissä tai ulkoilmassa. Rakennus- ja sisustusmateriaaleista tulee haihtuvia orgaaniyh-
disteitä eli VOC-päästöjä. Ihmisistä itsestään ja ihmisten toiminnasta erittyy myös 
erilaisia hajuja. Home tai kosteusvaurio voi erittää myös epämiellyttävää hajua il-
maan. Näiden hajujen pidempiaikainen ilmeneminen sisäilmassa voi olla merkki si-




teholla. Ilmanvaihdon aiheuttaessa rakennukseen suuren alipaineen saattaa olla, että 
sisäilmaan ”imetään” likaista ilmaa kuivista viemäreistä. (Sisäilmaopas 2011, 10.) 
Ihmisen hengitys ja aineenvaihdunta tuottaa epäpuhtauksia ilmaan. Ihmisestä tulevi-
en epäpuhauksien indikaattorina voidaan pitää hiilidioksidin määrää ilmassa. Liialli-
nen hiilidioksidi hengitysilmassa voi saada ilman tuntumaan tunkkaiselta. Terveyden-
suojalain vaatimukset täyttävän ilman hiilidioksidimäärä ei saisi olla yli 1500 ppm. Yli 
1200 ppm määrä hiilidioksidia saattaa saada ilman tuntumaan tunkkaiselta. Seppä-
sen ja Seppäsen mukaan hiilidioksidin raja-arvot perustuvat siihen, että ihminen 
tuottaa hajuja verrattain saman määrän kuin hiilidioksidia. Ilmanvaihdon suunnitte-
luvaiheessa saatetaan käyttää ihmismäärään perustuvaa laskentaa puhtaan ilman 
tarpeen laskennassa. Yhtä ihmistä kohden tilaan on tuotava 4 l/s puhdasta ulkoilmaa, 
jotta hiilidioksidin määrä ei ylitä arvoa 1500 ppm. (Asumisterveysohje 2003, 22.) 
 
2.1.2 Hiukkasmaiset epäpuhtaudet 
Hiukkasmaisia epäpuhtauksia ovat pöly, erilaiset epäorgaaniset kuidut, asbesti, mik-
robit ja allergeenit. Silloin kun hiukkaset ovat kooltaan niin pieniä, että ne leijuvat 
ilmassa, voivat ne kulkeutua ihmisen hengitysteihin. Osa saattaa aiheuttaa pelkkää 
ärsytystä mutta osa, varsinkin asbesti, voivat olla terveydelle haitallista. (Hiukkasmai-
set epäpuhtaudet n.d.) 
Mikrobeille ei yleensä anneta raja-arvoa, koska pitoisuudet voivat vaihdella voimak-
kaasti ajan, paikan, olosuhteiden ja mikrobilajin mukaan. Mikrobipitoisuuden alhai-
nen taso ei merkitse sitä, että rakennuksessa ei voisi olla home- tai lahovauriota. 
Huoneilman mikrobitasoa voidaan kuitenkin verrata ulkoilman mikrobitasoon. Jos 
huoneilmassa on suurempi määrä mikrobeja ja ne ovat ulkoilmaston lajistosta poik-
keavia, voi se olla merkki homevauriosta. (Seppänen & Seppänen 1996, 13.) 
Tupakointi on yksi merkittävä sisäilman saastuttaja. Se sisältää ihmisen terveydelle 
haitallisia aineita. Haitalliset aineet leviävät ilmaan tupakoidessa, joten tupakointia 
on tästä syystä rajoitettu lainsäädännöllä. Maaliskuussa 2000 voimaan astuneessa 




Ympäristön tupakansavu aiheuttaa vuosittain noin 50 keuhkosyöpää ja 200 sydänin-
farktia tupakoimattomille ihmisille. (Korhonen & Lintunen 2003, 31.) 
 
2.1.3 Kosteus 
Asunnon ilman suhteellisen kosteuden tulisi olla noin 20 – 60 % (Asumisterveysohje 
2003). Suhteellinen kosteus tarkoittaa sitä prosenttimäärää vesihöyrystä, mitä voi 
olla tietyssä lämpötilassa tiivistymättä vedeksi. Yli 45 % suhteellisella kosteudella on 
vaikutus pölypunkkien lisääntymiseen. Suhteellisen kosteuden ollessa 70 – 80 % kos-
teusolot ovat edulliset homesienten kasvulle. Yli 90 % pitkäaikainen kosteus voi aihe-
uttaa lahoamista. Liian kuiva ilma taas ihminen voi kokea limakalvojen, silmien tai 
ihon kuivumista. Sisäilman kosteuteen vaikuttaa ihmisten lukumäärän ja sään lisäksi 
esimerkiksi ruuanlaitto, pyykkien kuivaaminen tai suihkussa käynti. Sisäilman kosteus 
voi aiheuttaa ongelmia varsinkin kosteissa tiloissa ja niiden tilojen ilmanvaihdon on 
oltava riittävä kosteuden poistamiseksi. Liiallinen kosteus voi siirtyä rakenteisiin ja 
aiheuttaa siellä homekasvustoa. (Fysikaaliset tekijät n.d.) 
 
2.1.4 Lämpötila 
Liian viileä tai lämmin ilma kuormittaa kehoa ja voi aiheuttaa terveydellistä haittaa. 
Liian lämpimän ilman vakavimmat terveydelle haitalliset vaikutukset ovat lämpöhal-
vaus, lämpöuupumus ja riskiryhmillä sydänkohtaus. Viileä ilma taas voi aiheuttaa 
kehon liiallista jäähtymistä. Kehon liiallinen jäähtyminen voi riskiryhmällä aiheutua jo 
kylmässä huoneessa oleskelusta, eikä vaadi välttämättä pakkasta. (Seppänen & Sep-
pänen 1996, 15.) 
Asuin- ja toimistorakennuksissa on harvinaista, että sisäilman lämpötila aiheuttaisi 
terveydelle haittaa. Kuitenkin sopimattomana lämpötila voi aiheuttaa joillekin oirei-
lua ja epämukavuutta. Oireet vaihtelevat sen mukaan, että onko sisäilma liian läm-
min vai liian viileä. Liian suuri sisäilman lämpötila saa sisäilman tuntumaan kuivem-
malta kosteuden pysyessä samana. Välillisesti liian suuri lämpötila huonontaa sisäil-




ma lisää vedontunnetta ja huonontaa sorminäppäryyttä. (Seppänen & Seppänen 
1996, 15.) 
”Oleskeluvyöhykkeen huonelämpötilan lämmityskauden suunnitteluarvona käyte-
tään yleensä lämpötilaa 21 °C. Oleskeluvyöhykkeen huonelämpötilan kesäkauden 
suunnitteluarvona käytetään yleensä lämpötilaa 23 °C” (RakMk 2012.) 
Lämpötilan kokeminen on yksilöllistä, mutta edellä mainitut sisäilman lämpötilat ovat 
miellyttäviä suurimmalle osalle. Kuitenkin viihtyvyyttä huonontavat suuret lämpötila-
vaihtelut ja lämpöolojen paikalliset vaihtelut. Vaikka lämpötila olisikin keskimäärin 
oikea, voi sen nopea vaihtuminen aiheuttaa epämukavuutta. Tämä on huomioitava 
varsinkin lämpötilaa säätelevien laitteiden huojunnassa. 1,1 °C/h onkin suositeltava 
yläraja nopealle lämpötilan muuttumiselle. Paikalliset lämpötilaerot voivat aiheutua 
vedosta, lämmönsäteilystä, lämmittimistä ja jäähdyttimistä. Lämpötilaerojen synty-
minen on otettava huomioon lämmittimien ja jäähdyttimien sijoittelussa. Pään ja 
nilkkojen välisen lämpötilaeron tulisi olla alle 3 °C viihtyvyyden takaamiseksi. (Seppä-
nen & Seppänen 1996, 15.)  
Lämpimään aikaan aurinko saattaa lämmittää sisäilmaa liikaa. Aurinko lämmittää 
sisätiloja varsinkin ikkunoista. Ikkunoita voi peittää verhoilla, markiiseilla tai lasiin 
tulevalla kalvolla. Mahdollisuuksien mukaan yöaikaan ilmanvaihdon tehostaminen 
voi vähentää sisätilojen liiallista lämpenemistä. (Sisäilmaopas 2011, 8.) 
 
2.1.5 Radon 
Radon on jalokaasu, jota voi erittyä maaperän huokosista, kalliosta, täytemaasta, 
mineraalipohjaisista materiaaleista kuten betoni ja kevytbetoni tai radonpitoisesta 
porakaivovedestä. Maaperän radonpitoisuuteen vaikuttaa sen uraanipitoisuus. Ne 
alueet, joilla maaperän uraanipitoisuus on suurempi, esiintyy asunnoissa suurempia 
radonpitoisuuksia. Maaperän karkeus ja läpäisevyys vaikuttaa myös radonsäteilyn 
määrään. (Perustietoa radonista n.d.) 
Maaperästä radon kulkeutuu ilman mukana talon alapohjan raoista asuntoon. Ilma 




voimaisessa ilmanvaihdossa myös radonpitoisen ilman virtaaminen sisätiloihin lisään-
tyy talviaikana. Radioaktiivisena kaasuna se säteilee ympäristöönsä ja suomalaisissa 
kodeissa oleva radon aiheuttaa noin puolet suomalaisten saamasta säteilyannokses-
ta. Radonista tuleva säteily on terveydelle haitallista ja voi aiheuttaa esimerkiksi 
keuhkosyöpää. (Perustietoa radonista n.d.) 
Arvelan ja Reisbackan (2008, 83) mukaan ilmanvaihdolla voidaan radonin määrää 
sisäilmassa vähentää 10 – 40 %. Radonpitoisuutta voidaan vähentää ilmanvaihtoa 
tehostamalla tai vähentämällä rakennuksen sisätilan alipaineisuutta ulkoilmaan näh-
den. Alipaine lisää radonpitoisen ilman kulkeutumista alapohjan raoista (Mts. 80). 
 
2.1.6 Valaistus 
Valaistus nykypäivänä on iso osa asumismukavuutta. Valaistuksen oikeanlaisella to-
teutuksella voidaan lisätä hyvinvointia, parantaa vireyttä ja tehostaa työskentelyä. 
Valaistuksella on iso merkitys myös sisätilojen viihtyvyydessä. Nykypäivänä jo raken-
nusvaiheessa kiinnitetään enemmän huomiota tulevaan valaistukseen. Aiemmin on 
saatettu huoneen keskelle tehdä yksi paikka valaisimelle ja siihen asennettiin myö-
hemmin 60 W hehkulamppu. Tällainen valaistus saattaa olla riittämätön, koska ihmi-
sen näkökyky alkaa heiketä 20 ikävuoden jälkeen ja 40 ikävuoden jälkeen se heikke-
nee jo huomattavasti. Näön heikkenemisen vaikutuksia voidaan vähentää riittävällä 
valaistuksella. (Valaistuksen merkitys n.d.) 
Auringon valossa ihminen havaitsee kaikki värit eli valo on jatkuvasprektinen. Tällais-
ta valoa ei voida keinotekoisesti vielä tuottaa, mutta jatkuvaspektriset lamput pääse-
vät lähimmäksi. Jatkuvaspektrisiä lamppuja ovat LED-, halogeeni – ja hehkulamput. 
Kodissa on suositeltavaa käyttää sellaisia valonlähteitä, jotka vastaavat mahdollisim-
man hyvin päivänvaloa. (Valon laatu. n.d.) 
Valon värilämpötila ilmaisee, miten lämpimältä valo näyttää. Se mitataan Kelvin as-
teina. Lämpimäksi valoksi luetaan keltaisen ja oranssin värinen valo, jonka värilämpö-
tila-arvo on kelvineinä 2500. Toinen ääripää on 10 000 kelviniä, väriltään violetti. Vä-
rilämpötilan valinta sisätiloihin on suurilta osin makuasia. Vireyttä vaativissa tehtävis-




tuutta sisältävässä valossa osa ihmisistä lukee nopeammin ja se vähentää myös no-
peammin unihormonin erittämistä. (Valon laatu n.d.) 
 
2.1.7 Melu 
Sisäilmaa luokitellessa melu lasketaan osaksi sisäilmaa. Meluun reagointi on yksilöl-
listä ja sama ihminen voi reagoida samaan meluun eri tavalla riippuen ajankohdasta 
ja ympäristöstä. Unta tai lepoa voi häiritä jatkuva 25 – 35 dB tasoinen melu. Muuten 
sen tasoiseen meluun ei välttämättä kiinnitetä edes huomiota. Tästä johtuen ilman-
vaihto ei saa pitää liian suurta ääntä. Ilmanvaihtokanavissa ääni kulkeutuu helposti ja 
voi moninkertaistua. Asuinhuoneistossa melutason ohjearvo päivällä on 35 dB ja yöl-
lä 30dB. Keittiötiloissa ohjearvo on 40 dB päivällä ja yöllä. (Asumisterveysohje 2003, 
30–31.) 
 
3 ILMANVAIHDON PERUSTEET 
 
Ilmanvaihdon tehtävänä on poistaa sisäilmasta epäpuhtauksia, kosteutta ja liiallista 
lämpöä. Rakennuksesta poistetaan ilmaa, jonka mukana poistuvat syntyneet epäpuh-
taudet. Näitä epäpuhtauksia tulee esimerkiksi rakennuksen rakenteista ja sisällä ole-
vista ihmisistä. Poistetun ilman tilalle tuodaan puhtaampaa ilmaa. Mitä puhtaampaa 
korvaava ilma on, sen parempi. (Ilmanvaihdon perusteet n.d.) 
Ilmanvaihdon perustana ovat rakennuksen paine-erojen hallinta. Ilma siirtyminen 
tapahtuu aina suuremmasta paineesta pienempään paineeseen. Ilmavirtojen liikettä 
hallitaan tulo- ja poistoilmalaitteiden sijoittelulla. Tuloilma sijoitetaan yleensä niihin 
tiloihin, missä tarvitaan puhdasta ilmaa esimerkiksi makuuhuoneisiin tai työskentely-
tiloihin. Poistoilma sijoitetaan yleensä sellaisiin tiloihin, joissa syntyy epäpuhtauksia. 
Täten epäpuhtaudet poistetaan jo niiden syntysijoilla, eivätkä ne leviä muihin tiloihin. 








Ilmanvaihtojärjestelmien erittely perustuu niiden toimintaperiaatteeseen. Keskeisin 
ero on ilmanvaihtokoneen osuus järjestelmässä. 
 
3.1.1 Painovoimainen ilmanvaihto 
Suomessa painovoimainen ilmanvaihto on lähes kaikissa asunnoissa, jotka on raken-
nettu ennen 1960-lukua. Järjestelmä perustuu sisä- ja ulkoilman väliseen paine-
eroon, joka aiheutuu lämpötilan ja tuulen vaikutuksesta. Sisällä oleva lämmin ilma 
nousee katonrajassa olevaan poistoilmakanavaan ja sitä kautta ulos. Korvaava ilma 
tulee yleensä seinässä tai ikkunan reunassa olevasta venttiilistä tai seinien raoista. 
Tästä ilmiöstä johtuen painovoimainen ilmanvaihto on tehokkaimmillaan silloin, kun 
lämpötilaerot ovat suurimmillaan eli talvella. Kesällä pienestä lämpötilaerosta johtu-
en ilmanvaihdon teho on lähes olematon. (Terveellisen rakennuksen ilmanvaihto 
2002, 6.) 
Talvella tehostuva ilmanvaihto voi aiheuttaa sisätiloissa vedontunnetta. Tämän takia 
korvausilmanlähteitä kuten ovia, ikkunoita, vanhoja hormeja ja venttiileitä on peitet-
ty tai tiivistetty. Tällöin ilmanvaihto menettää tehoaan, eikä ilman vaihtuvuus ole 
välttämättä riittävä. Riittämätön ilmanvaihto saattaa aiheuttaa hometta, kosteiden 
tilojen hidasta kuivumista, kosteuden kulkeutumista välipohjaan ja hajujen leviämistä 
tilasta toiseen. (Lukander 2010.) 
Uusiin rakennuksiin tehdään painovoimainen ilmanvaihto todella harvoin. Johtuen 
siitä, että riittävän ilmanvaihdon saaminen ja ilmanvaihdon tehostaminen voi olla 
hankalaa. Kuitenkin järjestelmän etu on sen kustannuksissa. Koska järjestelmä ei tar-
vitse ilmanvaihtokonetta, ovat sen kustannukset pienemmät. Järjestelmään voidaan 
lisätä liesituuletin keittiötilojen kohdepoistoon. (Terveellisen rakennuksen ilmanvaih-





3.1.2 Koneellinen poistoilmanvaihto 
1960-luvulta lähtien painovoimaista ilmanvaihdon tilalla on asuntoihin tehty koneel-
linen poistoilmanvaihto. Poistoilmakoneena toimii yleensä katolle sijoitettu huip-
puimuri. Koneen poistaman ilman tilalle ilmaa tulee korvausilmaa venttiileistä tai 
ikkunanraoista. Ilmanvaihdon tehon määrittää poistoilmakoneen ohjaus. Ilman vaih-
tuvuuteen kuitenkin vaikuttaa myös korvausilman saanti. Poistoilmakoneen ohjaus 
omakoti- ja rivitaloissa on yleensä liesikuvussa. (Terveellisen rakennuksen ilmanvaih-
to 2002, 6-7.) 
Koneellisen poistoilmanvaihdon ongelmana on sen mahdollisesti tuottama suuri ali-
paine rakennuksen sisälle. Voimakas alipaine voi aiheuttaa sisäilmaongelmia, kun 
korvausilma tulee rakennuksen rakenteista, eikä korvausilmaventtiileistä. Korvausil-
ma venttiileistäkin saattaa tuottaa vetoisuuden tunteen, eikä tulevaa ilmaa välttä-
mättä suodateta. Koneellisessa poistoilmanvaihdossa harvemmin otetaan lämpöä 
talteen poistetusta ilmasta. Tämän takia lämpöenergiaa menee hukkaan, mikä lisää 
lämmityskustannuksia. (Ilmanvaihdon energiakorjaus 2013.) 
 
3.1.3 Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto 
Koneellisessa tulo- ja poistoilmanvaihdossa tuloilman ja poistoilman siirrosta vastaa 
ilmanvaihtokone. Poistettavasta ilmasta otetaan lämpöä talteen peltilamelleihin, 
joilla lämmitetään tulevaa ilmaa. Tämä vähentää energiahäviöitä poistoilmassa ja 
tuloilmassa ei ole vedon tuntua, koska se on lämpimämpää. Lämmöntalteenoton 
vuosihyötysuhde on nykyisillä laitteilla 50 – 80 %. Prosentti kertoo, kuinka paljon 
poistoilman lämmöstä saadaan talteen. Kun ilmanvaihtoa hallitaan kokonaan koneel-
lisesti, on sen tarkoituksenmukainen ohjaus helpompaa. Ilmanvaihtoa saadaan hel-
posti tehostettua tai vähennettyä tarpeen mukaan nostamalla tai laskemalla ilman-
vaihtokoneen nopeutta. (Ilmanvaihdon energiakorjaus 2013.) 
Ilmanvaihdon kokonaan koneellistaminen kuitenkin aiheuttaa sen, että ilmanvaihto-




yön ajaksi. Tällöin on ilmanvaihto käynnistettävä 2-3 tuntia ennen ihmisten saapu-
mista, jotta ilma kerkeää puhdistua. Asutuissa tiloissa on ilmanvaihtokoneen oltava 
koko ajan vähintään mitoitetulla tasolla, kun asukkaat ovat sisätiloissa. Tämä tarkoit-
taa, että varsinkin yöaikaan ei ilmanvaihdosta saa kuulua kovaa ääntä. (Ilmanvaihdon 
perusteet n.d.) 
Koneellisessa ilmanvaihdossa ilma suodatetaan ja suodatinten vaihtamisella on vai-
kutus sisäilmaan. Jos suodatinta ei vaihdeta riittävän usein, ilman virtaaminen saat-
taa heiketä ja suodattimesta voi levitä ilmaan hajuja. (Ilmanvaihdon perusteet n.d.) 
 
3.2 Ilmanvaihdon suuruuden määrittäminen 
Ilmanvaihtojärjestelmien suunnitteluun vaikuttaa rakentamismääräyskokoelman osa 
D2, jossa on annettu ohjearvoja ilmavirtojen suuruudelle eri tiloissa. Yleensä ilman-
vaihdon mitoitus lasketaan poistoilmavirtojen perusteella (Ks. kuvio 1.) siten, että 
ilma vaihtuu tilassa vähintään yhden kerran kahdessa tunnissa. Ulkoilmavirrat sovite-
taan siten, että ne ovat vähintään ohjearvon mukaiset. Ulkoilmavirtojen sovittami-
sessa käytetään ensisijaisesti henkilöperusteista laskemista ja jos sille ei ole riittäviä 
perusteita lasketaan ne huoneen pinta alan mukaan (RakMk D2 2012, luku 3.2.2.1). 





KUVIO 1. Rakennusmääräyskokoelman D2 ohjearvot ilmavirtojen mitoitukselle 
(RakMk D2 2012, 25.) 
Ilmanvaihtoa on voitava ohjata kuormituksen ja ilman laadun mukaan käyttötilannet-
ta vastaavaksi. Käyttöajan tehostetun ilmavirran on oltava vähintään 30 % suurempi 
kuin käyttöajan ilmavirta. Yleensä toteutuksena on vähintään liesikuvun tehostettu 
ilmavirtaus. Ilmanvaihdon tehoa voidaan myös laskea käyttöajan ulkopuolella, jos 
kosteudenpoistolle ei ole tarvetta. Ilmavirtaa voidaan pienentää korkeintaan 60 % 
käyttöajan ilmavirrasta. (RakMk D2 2012, 10.) 
Ilmanvaihtoa ei kannata mitoittaa kaikkien epäpuhtauksien poistamiseen. Se ei ole 
taloudellisesti kannattavaa, eikä sillä välttämättä päästä silti haluttuun tulokseen. 
Epäpuhtauksien torjunnassa tärkeämpää on poistaa tai rajoittaa epäpuhtauslähteitä. 





3.3 Tarpeenmukainen ilmanvaihto 
Tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla tarkoitetaan sellaista ilmanvaihtojärjestelmää, 
joka säätyy ilmanvaihdon tarpeen mukaan. Perinteisin esimerkki on suuri rakennus, 
joka on käytössä säännöllisesti. Silloin kun rakennuksessa ei ole ihmisiä, sen ilman-
vaihto laitetaan kokonaan pois päältä tai sitä pienennetään. Ilmanvaihto käynniste-
tään muutamaa tuntia ennen ensimmäisten ihmisten saapumista. 
Ilmanvaihdon tarpeenmukaista ohjausta voidaan tehdä myös kohdentamalla ilmavir-
toja. Rakennuksessa, jossa on paljon toimistoja, voidaan ilmavirrat kohdentaa vain 
niihin tiloihin, jotka ovat sillä hetkellä käytössä.  
Merkittävimmät edut tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla ovat laadukkaampi sisäilma 
ja energiansäästö. Ilmanvaihdon kohdentaminen antaa enemmän kapasiteettia käy-
tettävien tilojen ilmanvaihtoon. Energiatehokkuus ilmenee varsinkin ilmanvaihtoko-
neen energiankulutuksessa. Ilmanvaihtokoneen tehostaminen ja tehon vähentämi-





4.1 Rakennusautomaation merkitys kiinteistössä 
Rakennusautomaatiojärjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, jolla hallitaan raken-
nuksen olosuhteita valvonnan perusteella. Se voi sisältää rakennusten lvi-, valaistus-, 
tietoliikenne-, kulunvalvonta- ja turvallisuusjärjestelmät kiinteistöstä riippuen. Ra-
kennusautomaation merkitys on kasvanut merkittävästi 1990-luvulta lähtien kiinteis-
töjen omistajien keskuudessa, koska kiinteistöjen hallintaa helpottaa järjestelmästä 
saatavat tiedot ja sillä tehtävät ohjaukset. Yhtenä merkittävänä tekijänä on tilojen, 




tiojärjestelmällä saadaan myös kiinteistön käyttökustannuksia laskettua. (Piikkilä 
2001, 29-33.) 
 
4.2 Rakennusautomaatiolle asetettavat tavoitteet 
Kiinteistön rakennusautomaatiolle asetettavat tekniset tavoitteet riippuvat kiinteis-
tön tilojen käyttötarkoituksesta ja halutusta säädettävyyden tasosta sekä omistajan 
ja ylläpitäjän kiinteistöstrategiasta. Esimerkiksi varaston ja suuren toimistorakennuk-
sen automaatiojärjestelmällä on hyvinkin erilaiset tekniset tavoitteet. (Piikkilä 2001, 
31–35.) 
Suunniteltaessa teknisiä tavoitteita on otettava huomioon järjestelmän haluttu toi-
minnallisuus ja tulevat käyttäjät. Järjestelmän toiminnallisuudella tarkoitetaan esi-
merkiksi tilojen lämpötilan, ilmanvaihdon tai valaistuksen valvomista, säätämistä ja 
ohjausta. Käyttäjälle merkittäviä asioita ovat toimintavarmuus ja helppokäyttöisyys. 
Käyttäjällä ei välttämättä ole automaatioalan koulutusta, joten järjestelmän selkey-
dellä ja helppokäyttöisyydellä varmistetaan, että kaikki ominaisuudet ovat käytössä. 
Toimintavarmuuden ei tarvitse olla samaa tasoa kuin teollisuuden prosesseissa, mut-
ta kuitenkin hyvä. (Mts. 31–35.) 
Kiinteistön automaatiojärjestelmän 10–15 vuoden elinkaaritavoite on yksi rakennus-
osien lyhyimmistä. Tämä johtuu enemmänkin elektroniikka- ja tietoliikennealan no-
peasta kehityksestä, kuin siitä että laitteisto ei kestäisi. Kehitys tuo koko ajan uusia 
ominaisuuksia automaatiojärjestelmiin, jotka ei välttämättä ole käytettävissä van-
hoissa järjestelmissä. Tämä järjestelmien vanheneminen on otettava suunnitteluvai-
heessa huomioon. Anturit ja lähettimet ovat mahdollisesti toimintakuntoisia pidem-
män ajan, mutta niiden sopivuus uuteen järjestelmään on otettava huomioon niitä 
valittaessa. Järjestelmän hankintavaiheessa on muutenkin hyvä ottaa huomioon 
myös tulevaisuuden tarpeet. Järjestelmätuki, varaosien saatavuus, järjestelmän eri 
sukupolvien yhteensopivuus, komponenttien laatu, päivitykset, joustavuus ja järjes-
telmän avoimuus ovat merkittävässä roolissa järjestelmän käyttöajan kustannuksien 
määrässä. Suunnitteluvaiheessa säästetty 0,5 % valintavaiheessa voi aiheuttaa kym-





Rakennusautomaatiojärjestelmä koostuu yleensä neljästä hierarkkisesta tasosta.  
1. Valvomotaso, jolla hallitaan järjestelmää 
2. Alakeskustaso, jolla toiminnot toteutetaan 
3. Kenttälaitetaso, joka sisältää mittaus- ja kenttälaitteet sekä 
4. Väyläratkaisut 
Valvomotason yläpuolella voi olla myös hallintajärjestelmätaso, jolla kiinteistön au-
tomaatiojärjestelmä voidaan liittää toisiin tietojärjestelmiin. Alakeskustason alapuo-
lella voi olla myös vyöhykesäädintaso. Vyöhykesäädintasolla tarkoitetaan säädintä, 
jolla hallitaan määrättyä alaa tai tilaa kiinteistössä. (Piikkilä 2001, 89) 
 
4.3.1 Valvomotaso 
Valvomotason tärkeimpinä tehtävinä on toimia käyttöliittymänä käyttäjän ja proses-
sin välillä. Valvomotasolla voi olla yhtä prosessia kohden useampi valvomo. Kuitenkin 
yksi valvomo on yleensä päävalvomo, jolla voidaan hallita koko järjestelmää ja muut 
valvomot saattavat olla vain prosessin osien hallintaa varten. Esimerkiksi suuressa 
rakennuksessa yhdellä valvomolla voidaan hallita koko rakennusta ja sivuvalvomolla 
hallitaan jotain rakennuksen osaa. Hälytykset voidaan valvomoiden lisäksi siirtää 
matkapuhelimiin. Tällainen hälytyksensiirto voidaan tehdä esimerkiksi huoltoyhtiölle 
tai kiinteistöstä vastaavalle henkilölle. (Piikkilä 2001, 90–91.)  
Käyttöliittymä sisältää kaikki tarvittavat järjestelmän osat, joita tarvitaan järjestelmän 
kanssa kommunikoimiseen. Tärkein käyttöliittymä järjestelmässä on valvomo. Pro-
sessin hälytys-, mittaus-, ohjaus- ja säätöinformaatio tuodaan valvomon avulla käyt-
täjän tietoon ja valvomon kautta voidaan tehdä ohjauksia, kuten tilojen vaihtoa tai 
asetusarvojen muuttamista. Nykyään valvomot ovat usein selainpohjaisia, joilla mah-
dollisestaan etävalvonta ja – käyttö. Selainpohjaisiin valvomoihin voidaan ottaa yhte-
ys Internetin kautta, mistä tahansa. Etäkäytettävät valvomot vaativat kunnollisen 




Valvomo on tärkein työkalu prosessin hallinnassa, joten valvomonäytön suunnitte-
lussa on otettava huomioon myös tuleva käyttäjä. Informaatiomäärien ollessa suuria 
korostuu valvomon selkeys, loogisuus ja helppokäyttöisyys. Näiden ominaisuuksien 
puute tekee valvomosta helposti vaikeaselkoisen ja järjestelmän ominaisuuksien 
hyödyntäminen kärsii. Helppokäyttöinen valvomo vähentää ohjaus- ja tulkintavirhei-
tä eikä välttämättä vaadi rinnalleen käyttöohjeita. Nämä ominaisuudet tulevat kysee-
seen silloin, kun valvomon tulevalla käyttäjällä ei ole alan koulutusta. (Mts. 114.) 
Valvomoiden hallintaan voidaan liittää myös käyttöoikeuksien rajaaminen. Kaikki 
käyttäjät eivät välttämättä tarvitse valvomon kaikkia ominaisuuksia. Esimerkiksi vain 
tietyt henkilöt saavat muuttaa asetusarvoja ja toiset voivat tarkastella vain tiloja ja 
mittauksia. Valvomoon voidaan jokaiselle käyttäjälle tehdä tunnukset ja tunnuksiin 
liittää tietyt käyttöoikeudet. Valvomoon kirjauduttaessa käyttäjän oikeudet tarkiste-




4.3.2.1 Keskitetyt järjestelmät 
Alakeskukset ovat prosessin toimeenpaneva osa. Alakeskuksiksi luetaan yleensä oh-
jelmoitavat logiikat ja erilaiset säätimet. Alakeskuksiin liitetään kaikki kenttälaitteet ja 
kenttälaitteiden tilan tai mittauksen lukeminen ja niiden ohjaaminen tehdään alakes-
kuksella. Alakeskuksien ja kenttälaitteiden välinen tiedonsiirto voi olla langatonta, 
mutta useimmiten tiedonsiirto on tehty kaapeloinnilla. Tästä alakeskuksien lukumää-
rä ja sijoittelu perustuu monesti kenttälaitteiden kaapelointiin. Vianhaun, huollon ja 
kaapeloinnin helpottamiseksi alakeskukset sijoitetaan yleensä mahdollisimman lähel-
le niitä kenttälaitteita, jotka siihen kytketään. Jokaiselle tilalle tai suuremmalle toi-
minnolle voi siis olla oma alakeskus. Esimerkkinä toimisto, jossa on jokaisella tilalla 
oma huonesäädin ja kaikki huonesäätimet on kytketty yhteen isoon automaatiojär-




Tyypillisimmät rakenteet alakeskuksille ovat hajautettu, modulaarinen tai kiinteäpis-
temääräinen. Hajautetulla alakeskuksella tarkoitetaan väylässä olevia moduuleja, 
joihin toiminnot on hajautettu. Tällöin moduulit voidaan sijoittaa mahdollisimman 
lähelle kytkettävää kenttälaitetta. Modulaarinen alakeskus muodostetaan korttike-
hikkoon tai moduulipohjiin tarvittavista I/O korteista ja moduuleista. Prosessoriin ja 
toisiinsa ne kytketään sisäisellä tiedonsiirtoväylällä ja kytkeminen tapahtuu usein 
pistokeliitännällä. Kiinteäpistemääräinen alakeskus sisältää vain yhden elektroniikka-
kortin, jossa on tietty määrä I/O pisteitä. I/O-pisteiden tyyppi voi olla muutettavissa 
tai ennalta määrätty. (Mts. 100)  
Alakeskuksiin voidaan liittää myös paikallisnäyttö tai – valvomo. Näiden lisäksi on 
alakeskukseen mahdollista liittää myös erillisiä taustaohjelmia. Taustaohjelmilla voi-
daan esimerkiksi kerätä historiatietoja tai liittyä huolto- ja kunnossapito-
ohjelmistoon. Historiatietojen avulla nähdään järjestelmän pitkäaikaiset vaikutukset 
rakennuksen olosuhteisiin ja voidaan siten määrittää mahdolliset muutostarpeet. 
Liittyessään huolto-ohjelmistoon voi alakeskukselta saada automaattisesti hälytyksen 
huolto- tai kunnossapitotarpeesta. (Mts. 105–106) 
Keskitetyssä järjestelmässä jokainen kenttälaite kytketään alakeskukseen erikseen, 
mikä tarkoittaa paljon kaapelointityötä ja paljon kaapeleita. Tästä aiheutuu helposti 
kaapelointivirheitä. Keskitetyt järjestelmät ovatkin nykyään enemmän järjestelmän 
osia silloin, kun ohjauksen kohde on alakeskuksen lähettyvillä. (Saha 2005, 12.) 
 
4.3.2.2 Hajautetut järjestelmät 
Nykyään rakennusautomaatiossa yleistyy järjestelmien hajauttaminen. Hajauttami-
nen voi koskea koko järjestelmää tai vain osaa siitä. Tällöin puhutaan osittain keskite-
tystä järjestelmästä, osittain hajautetusta järjestelmästä ja hajautetusta järjestelmäs-
tä. Keskeisenä erona näiden välillä on väylätekniikan hyödyntäminen, alakeskusten 
määrä ja väylään liitettävien laitteiden määrä. Järjestelmien hajauttaminen onnistuu 
nykyään paremmin, koska erilaisia kenttäväyliä on useita ja useiden eri valmistajien 
laitteita voidaan liittää samaan väylään. Verrattuna siihen, että aiemmin järjestelmä 




Puolikeskitetty järjestelmä on ensimmäinen hajautuksen aste. Tässä järjestelmässä 
alakeskukset on kytketty väylään ja ne voivat lähettää toisilleen tietoja. Kuitenkin 
kenttälaitteet kytketään jokainen erikseen alakeskukseen, mutta tässä järjestelmässä 
kaikki alakeskukset voidaan viedä mahdollisimman lähelle siihen kytkettäviä kenttä-
laitteita. Väylän avulla saadaan tietoa alakeskuksien vikaantumisesta, mutta kenttä-
laitteiden vikaantumisesta tietoa ei saada. (Saha 2005, 12) 
Puolihajautetun ja puolikeskitetyn järjestelmän ero on lähinnä yhden alakeskuksen 
I/O määrissä. Puolihajautetussa järjestelmässä alakeskukseen liitetään vain muuta-
mia kenttälaitteita esimerkiksi yhden huoneen kenttälaitteet. Puolikeskitetyssä taas 
voidaan alakeskukseen liittää esimerkiksi yhden kerroksen kenttälaitteet. Molemmat 
järjestelmät saattavat sisältää muutamia kenttälaitteita, jotka on liitetty väylään. 
(Mts. 13–14) 
Hajautetussa järjestelmässä kaikki tai ainakin suurin osa kenttälaitteista on liitetty 
väylään. Rakennuksessa on kenttäväylän runkolinja, johon kenttälaitteet liitetään. 
Kenttälaite liitetään siis väylän solmukohtaan eikä alakeskukseen. Tämä vähentää 
merkittävästi kaapelointityötä ja kaapelien määrää. (Mts. 14–15)  
Yleisimmät väyläprotokollat rakennusautomaatiossa ovat BACnet, ModBus, TCP/IP, 
KNX/EIB, DALI, M-Bus ja Lon. 
 
4.3.2.3 Ohjelmat 
Rakennusautomaation perinteiset ohjelmat ovat aika-, säätö- vai tapahtumaohjel-
mat. Aikaohjelmat suoritetaan kellonajan tai kalenteriajan perusteella, säätöohjelmil-
la pyritään pitämään jokin prosessin osa asetusarvossa ja tapahtumaohjelmilla teh-
dään esimerkiksi pakko-ohjauksia. Aikaohjelmana voidaan tehdä esimerkiksi kalente-
rin mukaisina työpäivinä perusilmanvaihdon tehostus. Säätöohjelmana voi olla esi-
merkiksi lämpötilan pitäminen asetusarvossa säätöventtiilin avulla. Tapahtumaoh-
jelma on esimerkiksi palohälytyksen jälkeinen palo ovien sulkeminen. Tämäntyyppi-





Järjestelmä saattaa sisältää myös toimintaperiaatteesta riippuen erilaisia energian 
säästöön liittyviä ohjelmia. Näistä esimerkkeinä ovat energianhallintaohjelmat, en-
talpiaohjaus ja huipputehon rajoitus. Energianhallintaohjelmilla pyritään optimoi-
maan rakennuksen jäähdytys tai lämmitys käyttöjaksojen aikana. Toiminta perustuu 
sisä- ja ulkolämpötilojen muutoksiin sekä rakennuksen rakenteista ja massasta riip-
puvaan muutoshitauteen. Entalpiaohjauksessa optimoidaan ulkoilman ja kiertoilman 
määrä ilmanvaihdossa, jotta jäähdytykseen tarvitaan mahdollisimman vähän energi-
aa tai että lämpöenergiaa hukataan mahdollisimman vähän. Huipputehon rajoituk-
sella pyritään minimoimaan rakennukselta perittävää huipputehomaksua. Rajoitta-
minen perustuu kokonaiskuormitukselle asetettuun raja-arvoon, jotta huipputeho 
pysyisi mahdollisimman pienenä. Oma ohjelma voidaan tehdä myös erilaisten virheti-
lanteiden kuten sähkökatkojen varalle. Muuten virhetilanteen jälkeen kaikki aiemmin 
käynnissä olleet laitteet käynnistyvät heti sillä tasolla, jolla ne olivat ennen virheti-
lannetta. Tämä saattaa aiheuttaa vahingollista liikakuormitusta, joten erillisellä käyn-
nistysohjelmalla halutaan tehdä käynnistäminen hallitusti. (Mts. 103–105) 
 
4.3.3 Kenttälaitetaso 
Kenttälaitteiksi luetaan kaikki laitteet, joiden avulla saadaan tietoa prosessista tai 
tehdään ohjauksia. Kenttälaitteet jaotellaan antureihin ja toimilaitteisiin. Niitä ovat 
esimerkiksi säätöventtiilit, säätöpellit ja mittalähettimet. 
 
4.3.3.1 Anturit ja kytkimet 
Anturit jaotellaan toimintaperiaatteen mukaan aktiivisiin, passiivisiin tai väylään lii-
tettäviin. Passiivinen toimilaite ei tarvitse erillistä jännitteensyöttöä vaan mittausarvo 
saadaan termoparin tai vastusanturin avulla. Termoparimittaus perustuu mitattavaan 
suureeseen verrannollisen jännitteen generoimiseen. Vastusmittaus perustuu vas-
tusanturin muuttuvaan resistanssiin. Aktiivinen anturi tekee muunnoksen mittavasta 
suureesta sähköiseksi signaaliksi mittausosassa. Mittausosasta viesti siirtyy lähetti-
men avulla eteenpäin joko 4-20 mA tai 0-10V signaalina. Sähköinen signaali on skaa-




Väylään liitettävät kenttälaitteet eivät välttämättä tarvitse alakeskusta, jotta sen tie-
dot voidaan lukea. Väylään liitettävistä antureista voidaan saada mallista riippuen 
mittausarvon lisäksi erilaisia tila- tai virhetietoja. (Piikkilä 2001, 107.) 
Eniten käytetyt mittaukset rakennusautomaatiossa ovat lämpötilamittaukset, ilman-
vaihtokanavien paine-eromittaukset, ilmanvirtausmittaukset, kosteudenmittaukset, 
ilmanlaadun mittaukset ja energiamittaukset. Suurta osaa mittauksista käytetään 
rakennuksen olosuhteiden mittaukseen ja säätämiseen. Kuitenkin esimerkiksi ener-
giamittauksilla on suuri merkitys myös energian säästämisessä. (Mts. 108.) 
Rajakytkimiä voidaan käyttää silloin, jos suureesta ei tarvita reaaliaikaista mittaustie-
toa. Rajakytkimet palauttavat 24 V signaalin tai katkaisevat sen suureen ylittäessä 
raja-arvon. Tämäntyyppisiä kytkimiä käytetään esimerkiksi ilmanvaihtokoneen suo-
dattimen valvonnassa. Paine-eron noustessa yli raja-arvon kytkimeltä tuleva signaali 
muuttuu ja silloin tiedetään suodattimen olevan vaihdon tarpeessa.  
 
4.3.3.2 Toimilaitteet 
Toimilaitteet jaotellaan toimintaperiaatteensa perusteella portaattomasti ohjatta-
viin, 3-piste ohjattaviin ja päälle/pois ohjattaviin. Portaattomasti ohjattaville toimi-
laitteille ohjausviesti on yleensä 0-10 V, mutta nykyään valmistajilta saa yleensä myös 
4-20 mA ohjausviestillä toimivia laitteita. Yleisimpiä portaattomasti ohjattavia laittei-
ta ovat vesilinjojen säätöventtiilit ja ilmanvaihtokanavien säätöpellit. 3- pisteohjauk-
sessa ohjausviestinä toimii yleensä 24 V signaali. Toimilaitteen asento määräytyy 
siitä, mihin johtimeen jännite tuodaan. Jos jännitettä ei tuoda lainkaan, palaa toimi-
laite perusasentoonsa. 3-pisteohjausta käytetään esimerkiksi ilmanvaihdon säätö- ja 
sulkupeltien toimilaitteissa. Auki/kiinni toimilaitteet toimivat myös 24 V signaalilla. 
Tila vaihdetaan ohjausviestin ollessa joko 24 V tai 0 V. Tällaisia toimilaitteita ovat 
esimerkiksi magneettiventtiilit. (Piikkilä 2001, 108) 
Väyläohjattujen toimilaitteiden ohjaaminen tapahtuu digitaalisilla viesteillä. Viestin 
sisältö riippuu käytettävästä protokollasta. Protokollan tyypistä riippuen viesti koh-




taanottavat viestin. Jos viesti menee kaikille laitteille, tiedot kohdistuvat oikealle lait-
teelle viestissä olevan tunnisteen mukaan. 
 
5 KOHTEEN JA JÄRJESTELMÄN ESITTELY 
5.1 Kohteen esittely 
Kohteena on Jyväskylän Vesankaan rakennettu omakotitalo. Ilmanvaihtojärjestelmä-
nä on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Kohteessa on keskitetty automaatiojär-
jestelmä, jolla valvotaan sisäilman laatua, turvallisuutta ja ohjataan ilmanvaihtoa.  
 
5.2 Järjestelmän osat 
 
5.2.1 Logiikka ja osat 
Automaattisen ilmanvaihdon ohjaukset tehdään Siemensin S7-1200 logiikalla. Logii-
kassa on seitsemän laajennusmoduulia. Neljä niistä on tyypiltään 4 AI/2 AO ja kaksi 
ovat tyypiltään 4 AO. Seitsemäs laajennusmoduuli on logiikan Ethernet-kytkin.  
Logiikka soveltui tehtävään hyvin, koska se on laajennettavissa tarpeen mukaan. Jos 
järjestelmään halutaan lisätä mittauksia tai ohjattavia päätelaitteita, voidaan analo-
giamäärää lisätä lisämoduuleilla virtalähteen asettamat rajoitukset huomioiden. Lisä-
arvoa toi myös sisäinen webserver, joka mahdollisti käyttöliittymän tekemisen ilman 
HMI-paneelia. 
Logiikan ohjelman tehtiin TIAPortal-ohjelmistolla. Yhteen ohjelmaan on yhdistetty 
logiikkaohjelmointi ja käyttöliittymäsuunnittelu. Käytössä olleessa ohjelmassa oli 





KUVIO 2. Siemens S7-1200 ohjelmoitavan logiikan CPU. (Siemens n.d.) 
 
5.2.2 Mittaukset 
Talossa valvotaan antureilla lämpötilaa, hiilidioksidin määrää ja ilmankosteutta. Läm-
pötilaa ja hiilidioksidin määrää mittaavat anturit ovat samassa lähettimessä. Nämä 
lähettimet ovat makuuhuoneissa, olohuoneessa ja kirjastossa. Ilmankosteutta mita-
taan pesuhuoneesta ja kodinhoitohuoneesta. 
Järjestelmässä olevat lähettimet ovat Thermokonin valmistamia. Lämpötilaa ja hiili-
dioksidin määrää mittaavat laitteet ovat malliltaan WRF04 CO2 VV. Kosteutta mittaa-
vat laitteet ovat malliltaan FTW04VV. VV lyhenne molemmissa laitetunnuksissa tar-
koitta, että siinä on aktiivilähetin ja lähetin antaa jänniteviestin 0-10V. Kosteutta mit-







KUVIO 3. Thermokonin WRF04 Co2 VV huonelämpötilan ja hiilidioksidimäärän mitta-
lähetin. (Room sensor n.d.) 
 
5.2.3 Ilmanvaihtokone 
Ilmanvaihtokoneena talossa on Vallox Digit2 SE VKL. Laitetunnuksen VKL tarkoittaa, 
että siinä oleva jälkilämmityspatteri on VKL-vesipatteri. SE tarkoittaa sähköistä etu-
lämmityspatteria. Ilmanvaihtokoneessa on tulo- ja poistoilmapuhaltimet. (Käyttö-, 
huolto- ja tekniset ohjeet 2012, 1.) 
Ilmanvaihtokoneesta on valittavissa kahdeksan eri nopeutta. Nopeuden valinnan voi 
tehdä ohjauspaneelista tai jänniteviestillä 0-10V. Jänniteviesti muuttaa koneen pe-
ruspuhallinnopeutta. Peruspuhallinnopeus tarkoittaa sitä nopeutta, jolla kone vähin-
täänkin pyörii. Nopeus ei lukitu, vaan sitä voidaan muuttaa ja tehostusta vaativa no-
peudenohjaus astuu voimaan. (Käyttö-, huolto- ja tekniset ohjeet 2012, 2.) 
 
5.2.4 Ohjattava päätelaite 
Päätelaitteen lautasta ohjataan Firgelli L-12 karamoottorilla ja ohjausviestinä on 4-20 






KUVIO 4. Firgelli L-12 karamoottori. (L-12 series n.d.) 
 
5.2.5 Käyttöliittymä 
Järjestelmään on tehty aiemmin käyttöliittymä logiikan omalle webserverille. Tähän 
käyttöliittymään tehtiin ilmanvaihdon ohjaukseen tarvittavat lisäsivut. Käyttöliittymä 
on tehty HTML 4.01-ohjelmointikielellä ja käyttäjä saa siihen yhteyden älylaitteella tai 
tietokoneella ottamalla yhteyden logiikan IP-osoitteeseen. 
 
6 JÄRJESTELMÄN TOIMINTAPERIAATE 
Automaattisen ilmanvaihdon ohjaaminen perustuu talossa oleviin hiilidioksidin ja 
suhteellisen kosteuden mittauksiin. Hiilidioksidimittausten perusteella hallitaan ma-
kuuhuoneiden, kirjaston ja olohuone/keittiötilan ilman laatua. Suhteellisen kosteu-
den perusteella hallitaan ilmanlaatua pesuhuoneessa ja kodinhoitohuoneessa. 
Noin puolet talossa olevista venttiileistä vaihdetaan logiikalla ohjattaviksi. Niitä asen-
netaan yhteensä kahdeksan kappaletta. Säädettävistä venttiileistä muodostetaan 
ryhmät ja jokaista ryhmää ohjataan erikseen. Jokaiseen ryhmään kuuluu yksi tai use-
ampi tuloilmaventtiili sekä poistoventtiili. Keittiön venttiili kuuluu ainoana kahteen 





TAULUKKO 1. Säädettävien ilmanvaihtoventtiilien ryhmät 
FV Sijainti tyyppi Ryhmä 
1 Makuuhuone 12,5 tulo 1 
2 Makuuhuone 18,2 tulo 2 
3 Kirjasto tulo 3 
4 Olohuone, keski tulo 4 
5 Olohuone, ruokailu tulo 4 
6 Kodinhoitohuone poisto 1 
7 Pesuhuone poisto 3 
8 Keittiö poisto 2,4 
 
 
6.1 Automaattinen ilmanvaihto 
Jokaiselle yksittäiselle ohjattavalle venttiilille määritetään perusasento millimetreissä 
käyttöliittymästä. Venttiilin perusasento tarkoittaa venttiilin avautumaa silloin, kun 
ilmanvaihtoon ei tehdä muutoksia. Jokainen venttiili ohjataan perusasentoonsa aina 
automaattisen ilmanvaihdon käynnistyksen ja sulkemisen yhteydessä. Venttiilit pa-
lautuvat perusasentoon myös aina, kun ilmanvaihdon tehostaminen lopetetaan. 
Ilmanvaihtokoneen perusnopeus on taso neljä, jolloin rakennuksen ilma vaihtuu yh-
den kerran kahdessa tunnissa. Automaattisen ilmanvaihdon ollessa käynnissä ilman-
vaihtokoneen nopeus on neljä, jos ilmanvaihto ei vaadi muutosta. Kun ilmanvaihdon 
automaattiohjaus suljetaan, asetetaan ilmanvaihtokoneen nopeudeksi taso neljä. 
Järjestelmässä olevien palovaroittimien hälytys vaikuttaa myös ilmanvaihtoon. Ohjat-
tavat venttiilit suljetaan ja ilmanvaihtokoneen nopeudeksi asetetaan taso yksi. Tar-





6.1.1 Ilmanvaihdon tehostaminen mittauksen perusteella 
Automaattisen ilmanvaihdon perustana oleville mittauksille on asetettu raja-arvot, 
joiden ylittyminen käynnistää ilmanvaihdon ohjauksen. Hiilidioksidin raja-arvoksi on 
asetettu 700 ppm ja suhteellisen kosteuden raja-arvo on 45 %. Raja-arvot ovat kui-
tenkin muutettavissa, jos järjestelmän toiminta niin vaatii. Molempien suureiden 
mittauksille on määritetty myös arvo, joka ilmaisee sen onko pitoisuus koholla. 
Raja-arvon ollessa ylitettynä viiden minuutin ajan käynnistyy ilmanvaihdon ohjauksen 
ensimmäinen vaihe. Ensimmäisessä vaiheessa kohdennetaan ilmanvaihtoa siihen 
tilaan, jossa raja-arvo on ylittynyt. Tämä tehdään siten että tilaan liittyvän venttiili-
ryhmän avautumaksi asetetaan noin 75 %. Ryhmään kuuluvien tulo- ja poistoilma-
venttiilien avautuman suurentaminen lisää ilmanvaihtoa kyseisessä tilassa. 
Toinen vaihe käynnistyy raja-arvon ollessa ylitettynä 35 minuuttia. Toisessa vaiheessa 
ilmanvaihdon kohdentamista tehostetaan. Kohdetilaan liittyvän ryhmän venttiilit 
avataan kokonaan ja muiden venttiilien avautumaksi asetetaan noin 5 % niissä tilois-
sa, joissa pitoisuus ei ole koholla. Jos venttiilejä supistettaisiin sellaisissa tiloissa, jois-
sa pitoisuus on koholla, saattaisi pitoisuus pienen ajan kuluessa ylittää raja-arvon. 
Kun toinen vaihe on ollut käynnissä 30 minuuttia, käynnistyy kolmas ja viimeinen 
vaihe. Viimeisessä vaiheessa tehostetaan ilmanvaihtokoneen tehoa. Ilmavaihtoko-
neen nopeudeksi asetetaan taso viisi 30 minuuttia kolmannen vaiheen käynnistymi-
sestä. Seuraavan 30 minuutin päästä asetetaan puhaltimen nopeudeksi taso 6. No-
peuden ohjaaminen on rajoitettu tasoon kuusi, mutta se voidaan muuttaa järjestel-
män toiminnan niin vaatiessa. 
Jos ilmanvaihdon tehostuksen aikana ylittyy yksi tai useampi raja-arvo, myös niihin 
tiloihin vaikuttavien venttiilien avautuma muutetaan joko 75 % tai 100 % vaiheen 
mukaan. Tehostus on aina hallitseva ohjaus, vaikka venttiilien avautumaa olisikin jo 
supistettu. Tehostus ei ole hallitseva palohälytystilanteessa.  
Raja-arvon ollessa alitettuna viisi minuuttia palautuvat venttiilit perusasentoon ja 




Jos järjestelmän tilaksi on asetettu poissaolotila, automaattisen ilmanvaihdon toimin-
ta on toiminnallisuudeltaan samanlainen. Kuitenkin erona on, että ilmanvaihtoko-
neen perusnopeus on taso kolme eikä taso neljä. 
 
6.1.2 Ilmanvaihdon vähentäminen mittauksen perusteella 
Ilmanvaihtokoneen nopeutta voidaan laskea, jos mittausten mukaan ilmanvaihdon ei 
tarvitse olla perustasolla. Tilan ollessa kotona lasketaan ilmanvaihtokoneen nopeus 
tasolle kolme, jos mikään mittaus ei ole ollut koholla tunnin aikana. Tilan ollessa 
poissa lasketaan ilmanvaihtokoneen nopeus tasolle kaksi, jos mikään mittaus ei ole 
ollut koholla puoleen tuntiin. Taso kaksi täyttää vielä rakennusmääräyskokoelman D2 
poissaoloajan ilmanvaihdolle määritetyn korkeintaan 60 % laskun.  
Ilmanvaihtokoneen nopeuden laskemisella on tarkoitus saada aikaan energiansääs-
töä. Ilmanvaihtokoneen nopeuden laskeminen yhdellä tasolla vähentää sen sähkön-
kulutusta 10–15 W.  
 
6.1.3 Hallinta käyttöliittymästä 
Automaattista ilmanvaihtoa hallitaan käyttöliittymästä. Sen käynnistäminen ja sam-
muttaminen tehdään Ilmanvaihto-sivulta. Ohjauksen tila näkyy ohjauspainikkeiden 
yläpuolella. Automaattiohjaus asettuu päälle aina, kun järjestelmän tilaksi asetetaan 
kotona, poissa, ulko-ovien valvonta kotona tai ulko-ovien valvonta poissa. Jos ilman-
vaihtokoneen manuaaliohjaus käynnistetään, sammuu automaattiohjaus automaat-
tisesti, jotta ilmanvaihtokoneelle ei tulisi päällekkäisiä ohjauksia. 
Automaattiohjauksien valvontaa varten on oma sivunsa. Sivulta näkee ilmanvaihto-
koneelle ohjatun nopeuden ja jokaisen venttiilin avautuman. Venttiilien avautumat 
on ilmoitettu millimetreinä. 
Käyttöliittymässä on erikseen sivu venttiileiden perusasennon määrittämiseksi. Jokai-
selle venttiilille määritetään erikseen perusasento millimetreinä. Sivulta näkee myös 





6.2 Ilmanvaihtokoneen manuaaliohjaus 
Ilmanvaihtokonetta voidaan ohjata manuaalisesti käyttöliittymästä. Käyttöliittymässä 
ilmaistaan led-valolla onko manuaaliohjaus päällä vai pois. Manuaaliohjaus käynnis-
tetään ja sammutetaan erikseen. Kuitenkin automaattiohjauksen käynnistyessä ma-
nuaaliohjaus sammuu. Ilmanvaihtokoneen ohjaus tehdään erilliseltä manuaaliohja-
uksen hallintasivulta.  
Manuaaliohjaus on rajoitettu siten, että nopeuden asettaminen toimii vain nopeuk-
sille 2-8. Rajoituksen tarkoituksena on varmistaa, että käyttäjä ei voi epähuomiossa 
asettaa ilmanvaihtokoneelle liian pientä nopeutta. Alimmainen nopeustaso on riit-
tämätön, vaikka talossa ei olisi sisällä yhtään ihmistä. Jos ohjaus ei ole välillä 2–8, 
asetetaan ilmanvaihtokoneen nopeudeksi taso neljä. 
Manuaaliohjauksen hallintasivulla on nopeuden asettamista varten ikkuna, johon 
haluttu nopeus syötetään. Sen alapuolella näytetään, mikä nopeus ilmanvaihtoko-
neelle on ohjattu. 
Hallintasivulta voidaan asettaa päälle myös saunatila. Saunatilan asettaminen päälle 
tehostaa ilmanvaihtokoneen tehoa nostamalla sen nopeuden tasolle kuusi. Asetus on 
päällä kaksi tuntia ja asettuu pois päältä automaattisesti. Kun saunatila asettuu pois 
päältä, ilmanvaihtokoneen nopeudeksi asetetaan automaattisesti taso neljä. Ohjauk-
sen tila ilmaistaan led-valolla. 
 
7 POHDINTA 
Nykypäivänä ilmanvaihto- ja sisäilmaongelmat ovat paljon esillä. Ilmanvaihdon tar-
peenmukainen ohjaaminen on lisääntynyt todella paljon viime vuosien aikana. Tässä 
työssä tehdyllä ohjelmalla saadaan ilmavirtoja tehostettua tarvittavissa tiloissa myös 
ilman ilmanvaihtokoneen tehostamista. Ilmanvaihtokoneen nopeutta lisättäessä te-




ole. Varsinkin lämmityskauden aikana hukataan tarpeettomasti jo lämmitettyä ilmaa 
sekä ilmanvaihtokoneen tehontarve nousee. 
Pelkkiä päätelaitteiden avautumia muutettaessa käytetään hyödyksi perusilmanvaih-
don ilmavirtaukset mahdollisimman tehokkaasti. Kohdistettaessa ilmavirtaukset nii-
hin tiloihin, joissa kuormitusta esiintyy, pelkkä perusilmanvaihto saattaa riittää hyvän 
sisäilman säilyttämiseksi. 
Järjestelmällä saadaan vähennettyä inhimillisen virheen vaikutusta ilmanvaihtoon. 
Ilmanvaihtoventtiilien säätäminen johonkin muuhun asentoon, kun mitä on suunni-
teltu, saattaa muuttaa ilmavirtauksia koko asunnossa. Ohjattavien venttiilien avulla 
ilmanvaihtoa saadaan tarpeen mukaan kohdennettua tarvittaviin tiloihin, vaikka pe-
rusasetus olisikin väärin asetettu. Jos järjestelmässä olevien ohjattavien venttiilien 
perusasento on väärin, sen huomaa siitä, että järjestelmä joutuu jatkuvasti tehosta-
maan jonkun tilan ilmanvaihtoa. 
Ilmanvaihtokoneen nopeuden säätäminen manuaalisesti saattaa vaikuttaa myös il-
manvaihdon ja sisäilman laatuun. Koneen tehoa saatetaan laskea, kun asunnosta 
poistutaan, mutta tehoa ei muisteta nostaa palattaessa. Tällöin kotona ollessa ilman-
vaihto ei ole riittävä. Kun ilmanvaihtokoneen nopeutta säädetään kuormituksen mu-
kaan, se pienenee automaattisesti poistuttaessa ja lisääntyy palattaessa.  
Työssä tarvittavista ohjattavista päätelaitteista ei löytynyt sopivaa kaupallista versio-
ta, joten ne joudutaan rakentamaan itse. Moottorit joudutaan tilaamaan ulkomailta 
ja siitä syystä päätelaitteita ei tämän työn kirjoittamisvaiheessa saatu rakennettua. 
Päätelaitteiden puuttumisen takia ei ohjelman testaamisesta saada tietoa ennen 
työn kirjallisen osuuden palauttamista. 
Järjestelmän kehittämiseksi siihen pitäisi lisätä ilmanvirtausmittaukset ja paine-ero 
mittaukset. Ilmanvirtausmittauksen avulla voitaisiin ilmavirtojen määrää hallita pa-
remmin sekä varmistua siitä, että korvausilma- ja poistoilmavirtaukset ovat riittävät. 
Paine-erojen hallinta on erittäin tärkeää, jotta vältyttäisiin liiallisilta ali- tai ylipaineil-
ta. Paine-ero mittausten avulla voitaisiin myös varmistua siitä, että ilma virtaa aina 
oikeaan suuntaan. Paine-ero mittauksen voisi lisätä myös rakennuksen ulkovaipan yli. 
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